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A/A: Noelia Carbonell Sinusia Bol. analisis: 25-04-3311-0

DATOS MUESTRA
F. toma muestra:  14/04/2025 14:45
Tomador:  Subcont. Eurofins Iproma (Alcance EN * T.M.P. (P-LB-TM-006) segun alcance 103/LE268

P.toma muestra:  Tauste ETAP

Remitido por: AYUNTAMIENTO DE TAUSTE
Denominacién:  Agua de consumo

Referencia:
DATOS ANALITICOS
F. entrada: 15/04/2025 F. inicio: 15/04/2025 F. finalizacién: 28/04/2025 F. boletin: 28/04/2025
Objeto: Analisis Tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023
Escritos relac.: 262/ 0 2025
Tipo envase: 2xPl.de1l

Matriz analitica: Aguas de consumo

PARAMETROS ANALIZADOS

Parametro Resultado Unidad Rango Referencia:

* ACTIVIDAD ALFA TOTAL <0.02 Bqg/I Hasta 0.1 R.D. 3/2023
Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditacion ENAC n°103/LE268.

* ACTIVIDAD BETA RESTO <0.02 Bq/I Hasta 1 R.D. 3/2023
Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditacion ENAC n°103/LE268.

*DOSIS INDICATIVA ESTIMADA <=0.10 mSv/afio Hasta 0.1 R.D. 3/2023

Método subcontratado EST/001-a. Ensayo cubierto por la acreditacion ENAC n°103/LE268.

Firmado electronicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Ensayos validados por: Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N

Area: Subcontratas  Salvador Bermejo Garres 28/04/2025 Direccion Técnica

-Este boletin de analisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorizacion expresa de la direccion de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden Unicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 17 Sistemas de Gestion de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo
Pag. 1 de 1 certificados por AENOR Certificacion bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001,
Reglamento EMAS y ISO 45001.




